Satzung
fitr die 6ffentliche Entwédsserungsaniage
der Stadt Schwarzenbach a.d. Saale
(Entwidsserungssatzung -EWS-)

Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nm. 1 und 2 und Abs. 2 der Gemesindeordnung, Art. 41 b
Abs. 2 Salz 1 des Bayerischen Wassergesetzes erlafit die Stadt Schwarzenbach a.d. Saale

folgende Satzung:

§ 1 Offentliche Einrichtung

(1) Die Stadt Schwarzenbach a.d. Saale betreibt durch die Stadtwerke zur Abwasserbeseitigung
nach dieser Satzung eine Entwésserungsaniage als éffentliche Einrichtung fir das Gemeindegebiet

der Stadt Schwarzenbach a.d. Saale.
(2) Artund Umfang der Entwésserungsaniage bestimmen die Stadtwerke.

(3) Zur Entwasserungsaniage der Stadtwerke gehéren auch die Grundsticksanschiisse,
die sich im &ffentiichen Strallengrund befinden.

(4) Zur Entwasserungsanlage der Stadtwerke gehéren auch die vom Abwasserverband Saale der
Stadt zur Verfigung gesteliten Hauptsammelkanale.

§ 2 Grundstiicksbegriff - Grundstiickseigentiimer

(1) Grundsttick im Sinne dieser Satzung ist jedes raumiich zusammenhangende und einem ge-
meinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentiimers, das esine selbstandige wirt-
schattliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstiicke oder Teile von Grundstiicken
im Sinn des Grundbuchrechts handelt. Soweit rechtiich verbindiiche planerische Vorstellungen vor- -

handen sind, sind sie zu berticksichtigen.

{(2) Diein dieser Satzung fur die Grundstiickseigentiimer erlassenen Varschriften gelten auch fiir
Erbbauberschtigte oder &hnlich zur Nutzung eines Grundstiicks dinglich Berechtigte. Von mehreren
dinglich Berachtigten ist jeder berachtigt und verpfiichtet; sie haften als Gesamtschuldner.

§ 3 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung:

ist Wasser, das durch hdusiichen, gewerblichen, landwirtschattlichen oder
sonstigen Gebrauch verunreinigt oder sonst in seinen Eigenschaften ver-
andert ist oder das von Niederschldgen aus dem Bereich von bebauten
oder befestigten Fidchen abflie3t.

Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht fir das in landwirtschaft-
lichen Betrieben anfallende Abwasser, sinschlieRlich Jauche und Galle, das
dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gértnerisch
genutzte Béden aufgebracht zu werden; nicht zum Aufbringen bestimmt ist
inshesondere das menschliche Fakalabwassar.

Abwasser



s

sind Mischwasserkanale, Schmutzwasserkansle oder Regenwasserkanale

Kanale
einschlielich der Sonderbauwerke wie z.8. Regenbecken, Pumpwerke,
Regeniberlaufe.

Schmutzwasserkanile dienen ausschiiefllich der Aufnahme von Schmutzwasser.

Mischwassarkaniie sind zur Aufnahme von Niederschiags- und Schmutzwasser bestimmt.

Regenwasserkanile dienen ausschliefilich der Aufnahme von Niederschlagswasser.

Grundstiicksanschiiisse sind die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht.
{(Anschlulkanaie)

Grundstlcks- sind die Einrichtungen eines Grundstticks, die dem Ableiten des Abwassers
entwidssarungsaniagen dienen, bis einschlielllich des Kontrolischachts.
MeRschacht ist eine Einrichtung fir die Messung des Abwasserabflusses und for die

Entnahme von Abwasserproben.

§ 4 Anschlul- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Grundstlickseigentimer kann veriangen, daf sein Grundstiick nach Maflgabe dieser
Satzung an die éffentliche Entwasserungsanlage angeschlossen wird. £r ist berechtigt, nach MaRgabe
der §§ 14 bis 17 alles Abwasser in die 6ffentliche Entwédsserungsanlage einzuleiten.

(2) Das Anschlufi- und Benutzungsrecht erstreckt sich auf soiche Grundstiicke, die durch einen
Kanal erschlossen werden. Der Grundstiickseigentimer kann unbeschadet weitergehender bundes-
oder landesgesetziicher Varschriften nicht verlangen, daik neue Kanale hergestellt oder bestshende
Kanale geandart werden. Weiche Grundstticke durch einen Kanal erschlossen werden, bestimmen

die Stadiwerke.
(3) Ein Anschiui’- und Benutzungsrecht besteht nicht,

1. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht ohne weiteres von der &ffentichen Ent-
wasserungsanlage tbernommen werden kann und besser von demjenigen behandelt wird, bei dem

as anfallf;
2. solange eine Ubernahme des Abwassers technisch oder wegen des unverhaltnismaRig hohen
Aufwands nicht maglich ist.

(4) Die Stadtwerka kénnen den Anschiuf und die Benutzung versagen, wenn die gesonderte Behand-
lung des Abwassers wegen der Siedlungsstruktur das Woh! der Ailgemeinheit nicht beeintrachtigt.

(8) Unbeschadet des Absatzes 4 besteht ein Benutzungsrecht nicht, soweit eine Versickerung oder
anderweitige Beseitigung von Niederschlagswasser ordnungsgemaf maéglich ist. Die Stadtwerke kénnen
hiervon Ausnahmen zulassen oder bestimmen, wenn die Ableitung von Niederschlagswasser aus betriebs-

technischen Griinden erforderlich ist.

§ 5 Anschlult- und Benutzungszwang

(1} Die zum Anschlul® Berachtigten (§ 4) sind verpflichtet, bebaute Grundstticke an die dffentliche

Entwésserungsaniage anzuschiielen (Anschiultzwang).
Ein AnschluRzwang besteht nicht, wann der Anschiuf rachtlich oder tatsachlich unmaglich ist.

{2) Die zum Anschiul Berechtigten (§ 4) sind verpflichtat, auch unbebaute Grundstiicke an die
ofientliche Entwasserungsanlage anzuschlieRan, wenn Abwasser anfallt,



(3) Ein Grundstick gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Aniagen, bei deren Benutzung Abwasser
anfallen kann, dauernd oder voribergehend varhanden sind.

{(4) Bei baulichen MalRnahmen, die eine Veranderung der Abwassereinleitung nach Menge oder Be-
schaffenheit zur Folge haben, mufd der Anschiul vor dem Beginn der Benutzung des Baus hergestelit sein.
In allen anderen Fallen ist der Anschluf? nach schriftlicher Aufforderung durch die Stadtwerke innerhaib

der von ihnen gesetzten Frist herzustellen.

(5) Auf Grundsticken, die an die fentliche Entwasserungsaniage angeschiossen sind, ist im Umfang
des Benutzungsrechts alles Abwasser in die dffentliche Entwésserungsaniage einzulaiten (Benutzungs-
zwang). Verpfiichtet sind die Grundstiickseigentimer und alle Benutzer der Grundstlicke. Sie haben auf
Verlangen der Stadtwerde die dafir erforderliche Uberwachung zu duiden.

§ 6 Befreiung vom Anschlul- oder Benutzungszwang

(1} Von der Verpilichtung zum Anschiul® oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum Teil be-
freit, wenn der Anschluf oder die Benutzung aus besonderen Griinden auch unter Bertcksichtigung
der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der

Griinde schriftlich bei den Stadtwerken einzureichen.

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteiit werden.
§ 7 Sondervereinbarungen

(1) Ist der Grundsttickseigenttimer nicht zum Anschiuf berechtigt oder verpilichtet, so kdnnen die
Stadtwerke durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhaitnis begriinden.

(2) Fur dieses Benutzungsverhaltnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der Beiirags-
und Gebahrensatzung entsprechend. Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abweichendes

bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist.

§ 8 Grundstiicksanschiul

(1} Die Grundstiicksanschlisse stehen vorbehaltlich abweichender Vereinbarung im Eigenturn der
Stadtwerke. :

(2) Die Stadtwerke bestimmen Zahi, Art, Nennweite und Fahrung der Grundstiicksanschlisse sowie
deren Anderung. Sie bestimmen auch, wo und an weichen Kanal anzuschiieRen ist.

Der Grundstiickseigentiimer ist vorher zu hdren; seine berechtigten Interessen sind nach Méglichkeit zu
wahren. Soll der Grundsticksanschluf? auf Wunsch des Grundstiicksaigentimers nachtraglich ge-
andert werden, so kénnen die Stadtwerke verlangen, dal} die naheren Einzelheiten einschiiefilich der
Kostentragung vorher in einer gesonderten Vereinbarung geregeit werden.

{3} Die Grundstticksanschlisse werden, soweit sie nicit nach § 1 Abs. 3 Bestandtei! der Entwasserungs-
anlage sind, von den Grundstiickseigentimern hergestellt, erneuert, gedndert und unterhaiten; die §§ 10
mit 12 gelten entsprechend. Der Grundsticksanschiut muf zuganglich und vor Beschadigungen ge-

schitzt sein.

(4) Jeder Eigentimer, dessen Grundstlick an die affentliche Entwasserungseinrichtung angeschiossen oder
anzuschlielen ist, muf} die Verlegung von GrundstitcksanschiGssan, den Einbau von Schachten, Schiebern,
Mefeinrichtungen und dergieichen und von Sonderbauwerkan zulassen, ferner das Anbringen von Hinweis-
schildemn dulden, soweit diese Mainahme fiir die ordnungsgemale Beseitigung des auf seinem Grundstiick

anfallenden Abwassers erforderlich sind.



(5) Der Grundstiicksasigentimer hat die baulichen Voraussetzungen fir die sichere Errichtung des Grund-
stiicksanschlusses zu schaffen. Die Stadtwerke kdnnen hierzu schrittlich eine angemessane Frist setzen.
Der Grundstéckseigentimer darf keine weiteren Einwirkungen auf den Grundstiicksanschiui vornehmen

oder vornehmen lassen.

(6) Der Grundstiickseigenttimer und die Benutzer haben jede Beschédigung des Grundstiicksanschius-
ses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige Starungen unverzigiich den Stadt-

werken mitzuteilen.

89 Grundstﬁcksenmﬁsserungsanlage

(1) Jedes Grundstlick, das an die &ffentliche Entwasserungsaniage angeschlosseh wird, ist vorher vom
Grundsttickseigenttimer mit einer Grundstticksentwasserungsanlage zu versehen, die nach den aner-
kannten Regeln der Technik herzustellen, zu betreiben, zu unterhaiten und zu andern ist,

{2} Die Grundsticksentwasserungsanlagen sind mit einer Grundsttcksklaraniage zu versehen, wenn
das Abwasser keiner Sammelkldranlage zugefithrt wird. Die Grundstlickskidranlage ist auf dem anzu-
schlieBenden Grundstiick zu erstellen; sie ist Bestandtsil der Grundstlicksentwasserungsaniage.

(3) Am Ende der Grundstiicksentwasserungsanlage ist ein Kontrolischacht vorzusehen. Die Stadtwerke
kdnnen verlangen, dafl anstelle oder zusatzlich zum Kontrolischacht ein Mefischacht zu erstellen ist.

(4) Bestehtzum Kanal kein natiirliches Gefaile, so kannen die Stadtwerke vom Grundsttckseigentiimer
den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage zur Entwdsserung des Grundstiicks vertangen, wenn ohne
diese Anlage eine ordnungsgemafe Beseitigung der Abwasser bei einer den Regeln der Technik ent-
sprechenden Planung und Ausfthrung des Kanalsystems nicht méaglich ist.

(5) Gegen den Ruckstau des Abwassers aus dem Abwassemetz hat sich jeder Anschlufnehmer selbst
Zu schitzen.

(6) Die Grundstiicksentwésserungsanlagen sowie Arbeiten daran dirfen nur durch fachiich geeignete
Unternehmer ausgefiihrt werden.

§ 10 Zulassung der Grundstiicksentwﬁsserungsanlage

(1) Bevordie Grundstlcksentwasserungsaniage hergestelit oder gedndert wird, sind den Stadtwerken
folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen:

(.j 3)  Lageplan des zu entwassernden Grundstiicks im Mafistab 1:1000,
B)  GrundriB- und Flachenpldne im Malstab 1:100, aus denen der Verlauf der Leitungen und im Falle
des § 9 Abs. 2 die Grundstiickskldranlage ersichtiich sind.
¢)  Langsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwésserungsgegenstinde im Maiistab 1:100,
bezogen auf Normal-Null (NN), aus denen insbesondere die Gelande- und Kanalsehlenhshen, die
mafigeblichen Kellersohlenhshen, Querschnitte und Gefalle der Kanale, Schachte, hachste Grund-
wasseroberfldche zu ersehen sind,
d)  wenn Gewerbe- oder Industriewasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit erhablich vom
Hausabwasser abweicht, zugefuhrt werden, ferner Angaben (tber
- Zahl der Beschaftigten und der standigen Bewohner auf dem Grundstick, wenn deren Abwasser
miterfaldt werden soll,
- Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmateriais, der Erzeugnisse,
- die abwassererzaugenden Betriebsvargénge,
Hochstzuflul und Beschaffenheit des zum Einieiten bestimmtan Abwassers,
- die Zaiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandiung des Abwassers (Kbhiung, Reinigung, Neu-

tralisierung, Dekontaminierung) mit Bemessungsnachweisen.



Soweit nétig, sind die Angaben zu ergénzen durch den wasserwirtschaftlichen Betriebsplan (ZufluR, Ver-
brauch, Kreistauf, Abflul) und durch Plane der zur Vorbehandlung beabsichtigten Einrichtungen.

Die Plane haben den bei den Stadtwerken aufliegenden Planmustern zu entsprechen. Alle Unterlagen sind
von den Bauherrn und Planfertigern zu unterschreiben.

{2} Die Stadtwerke pritfen, ob die beabsichtigten Grundstiicksentwasserungsanlagen den Bestimmungen
dieser Satzung entsprechen. Ist das der Fall, so erteilen die Stadtwerke schriftlich ihre Zustimmung und
geben eine Fertigung der eingereichten Unterfagen mit Zustimmungsvermerk zurtick. Die Zustimmung

kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Andernfalls satzen die Stadtwerke dem Bauherm
unter Angabe der Mangel! eine angemessene Frist zur Berichtigung. Die gednderten Unterlagen sind sodann

erneut einzureichen.

(3) Mit der Herstellung oder Anderung der Grundstlicksentwasserungsaniagen darf erst nach schrift-
licher Zustimmung der Stadtwerke begonnen werden. Eine GGenehmigungspilicht nach sonstigen, ins-
besondere nach strafien-, bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung

unberthrt.

(4) Von den Bestimmungen der Absatze 1 bis 3 kénnen die Stadiwerke Ausnahmen zulassen.
§ 11 Hersteilung und Priifung der Grundstiicksentwédsserungsaniage

(1) Die Grundstlickseigentimer haben den Stadtwerken den Beginn des Herstellens, des Anderns, des
Ausfhrens groferer Unterhaltsarbeiten oder des Beseitigens drei Tage vorher schriftlich anzuzeigen und
gleichzeitig den Unternehmer zu benennen. Mull wegen Gefahr in Verzug mit den Arbeiten sofort begonnen )
werden, so ist der Beginn innerhalb 24 Stunden schriftlich anzuzeigen. -

(2) Die Stadtwerke sind berechtigt, die Arbeiten zu Gberprifen. Alle Leitungen dorfen nur mit vorheriger
Zustimmung der Stadtwerke verdeckt werden. Andernialls sind sie auf Anordnung der Stadtwerke freizulegen.

(3) Die Grundstiickseigentiimer haben zu ailen Uberprifungen Arbeitskrafts, Gerdte und Werkstoffe
bereitzusteilen.

(4) Fesigestellte Mange! sind innerhalb einer angemessenen Frist durch die Grundstlckseigentimer zu
beseitigen. Die Beseitigung der Mangel ist den Stadtwerken zur Nachpriifung anzuzeigen.

(5) Die Stadtwerke kénnen verlangen, dafl die Grundsticksentwasserungsanlagen nur mit ihrer Zustimmung
in Betrieb genommen werden. Die Zustimmung kann insbesondere davon abhingig gemacht werden, daf
seitens des vom Grundstlckseigentlimer beauftragten Unternehmens eine Bestatigung tber die Dichtigkeit

und Funktionsfahigkeit der Aniagen vorgelegt wird.

(6) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 3 und die Prafung der Grundstiicksantwasserungsanlage durch die
Stadiwerke befreien den Grundstickseigentimer, den Bauherrn, den ausftihrenden Unternehmer und den
Planfertiger nicht von der Verantwortung fir die vorschriftsmaRige und fehlerfreie Planung und Ausfihrung

der Anlage.
§ 12 Uberwachung

(1) Die Stadtwerke sind befugt, die Grundsticksentwésserungsaniagen jederzeit zu {iberprifen, Ab-
wasserproben zu entnehmen und Messungen durchzufithren. Desselbe gilt fur die Grundstiicksanschliisse
und Melschdchte, wenn die Stadtwerke sie nicht selbst unterhalten. Zu diesem Zweck sind den Beauftragten
der Stadtwerke, die sich auf Verangen auszuweisen haben, ungehindert Zugang zu allen Anlageteilen zu
gewahren und die notwendigen Auskinfte zu erteilen. Die Grundstiickseigentimer werden davan vorher
moglichst verstandigt; das gilt nicht fiir Probeentnahmen und Abwassermassungen.



(2) Der Grundstiickseigenttmer ist verpffichtet, die von ihm zu unterhaltenden Grundstt’:cksentwésserungs-
aniagen in Abstanden von zehn Jahren durch einen fachlich geeigneten Untemehrmer guf Bauzustand, ins-
besonders Dichtigkeit und Funktionsfahigkeit untersuchen und festgestellte Ménge| beseitigen zu lassen.
Uber die durchgefiihrien Untersuchungen und iiber die Mangelbeseitigung ist den Stadtwerken gine Be-
statigung des damit beauftragten Unternehmens vorzulegen. Die Stadtwerke kénnen dartber hinaus jeder-
zeit verlangen, dal die vom Grundstiickseigenttimer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand gebracht
werden, der Stérungen anderer Einleiter, Beeintrachtigungen der dffentlichen Entwésserungsanlage und

Gewésserverunreinigungen ausschliefit.

{3) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit erheblich vom
Hausabwasser abweicht, zugefiihrt, kénnen die Stadtwerke den Einbau und den Betrieb von Uberwachungs-
einrichtungen verlangen. Hierauf wird in der Regel verzichtet, soweit fir die Einieitung in die Sammel-
kanalisation eine Genehmigung nach Art. 41 ¢ des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) vorliegt und

die danach vorgeschriebenen Ubemachungseinn’chtungen - insbesandere in Voilzug der Abwasserzigen-
(berwachungsverordnung vom 9. Dezember 1990 (GVBI S 587) in der jeweils geltenden Fassung - ein-
gebaut, betrieben und fiir eine ordnungsgemafe Uberwachung zur Verfigung gestellt werden.

(4) Die Grundsttickseigentiimer haben Stérungen und Schaden an den Grundsttcksanschiassen, Mef-
schéchten, Grundsticksentwasserungsaniagen, Uberwachungseinrichtungen und etwaigen Vorbehand-
lungsaniagen unverziglich den Stadiwerken anzuzeigen.

(5) Die Verpflichtungen nach den Absatzen 1 bis 4 geiten auch fir die Benutzer der Grundstiicke.
§ 13 Stillegung von Entwisserungsanlagen auf dem Grundstiick

AbfluBlose Gruben und Sickeraniagen sind aufier Betrieb zu setzen, sobaid ein Grundstiick an die &ifent-
liche Entwasserungsanlage angeschlossen ist das gleiche gilt far Grundsticksklaranlagen, sobald die
Abwdsser einer ausreichenden Sammeiklaranlage zugeflhrt werden. Sonstige Gmndstfrcksentwésserungs-
einrichtungen sind, wenn sie den Bestimmungen der §§ 9 bis 11 nicht entsprechen, in dem Umfang auier
Betrieb zu setzen, in dem das Grundsttck an die sffentiiche Entwésserungsanlage anzuschlielien ist.

§ 14 Einleiten in die Kanile

(1) In Schmutzwasserkanale darf nur Schmutzwasser, in Regenwasserkanaie nur Niederschiagswasser
gingeleitet werden.

(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanale eingeleitet werden kann, bestimmen die Stadtwerke.
§ 15 Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen

{1) In die 8ffentliche Entwasserungsanlage dirfen Stoffe nicht gingeleitet oder eingebracht werden, die

- die dort beschaftigten Personen gefahrden oder deren Gesundheit beeintrachtigen,
- die dffentliche Entwasserungsaniage oder die angeschiossenen Grundstiicke gefihrden oder

beschadigen,
den Betrieb der Entwésserungsaniage erschweren, behindern ader beeintrachtigen,

- die landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche ader gartnerische Verwertung des Klarschlamms er-

schweren oder verhindern oder
sich sonst schadlich auf die Umwett, insbesonders die Gewassar, auswirken,

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere fiir
1. feuergefahriiche oder zerknallfahige Stoffe wie Benzin, Benzol, O

2. infektitse Stoffe, Medikamente



radioaktive Stoffe
Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfarbung des Abwassers in der Sammelkléranlage oder

4,

des Gewassers fuhran, Losemittel
5. Abwasser oder andere Stoffe, die schadliche Ausdinstungen, Gase oder Dampfe verbraiten kénnen
8. Grund- und Queliwasser, Uberlaufwasser aus Laufhrunnen

feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, Kunst-

harze, Teer, Pappe, Dung, Kachenabfalle, Schlachtabfalle, Treber, Hefe, flissige Stoffz, die erharten,

Kunststoffdispersionen

8. Rdumgut aus Leichtstoff- und Fetiabscheidem, Jauche, Gille, Abwasser aus Dunggruben und Tier-
haltungen, Silagegarsaft, Blut aus Schidchtereien, Molke

9.  Absetzgut, Schlamme oder Suspensionen aus Vorbehandlungsanlagen. Raumgut aus Grundstiicks-

kldranlagen und Abortgruben unbeschadat stadtischer Regelungen zur Beseitigung der Fakalschidmme.

10. Stoffe oder Stofigruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungs-
fahigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschadigenden oder erbgutverandernden Wirkung als
gefahriich zu bewerten sind wie Schwermetaile, Cyanide, halogenierts Kohlenwasserstoffe, Poly-

cyclische Aramaten, Phenaie.

=~

Ausgenommen sind
unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und in der Menge, wie sie auch im Ab-

wasser aus Haushaltungen Oblicherweise anzutreffen sind;
b)  Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsaniage zurlickgehalten werden kénnen und

deren Einleitung die Stadtwerke in den Einleitungsbedingungen nach Absatz 3 Zugelassen haben;
c) Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach Art. 41 ¢ des Bayerischen Wassergesetzes ginge-
leitet werden ader ftir die eine Genehmigungspflicht nach § 1 Abs. 2 der Verordnung aber die Ge-
nehmigungspflicht fir das Einleiten wassergefahrdender Stoffe im Sammelkanalisationen und ihre
Uberwachung vom 27. September 1985 (GVBI. S. 634) in der jeweils geltenden Fassung entfailt,

soweit die Stadtwerke keine Einwendungen srheben.
11.  Abwassar aus Industrie- und Gewerbebetrieben,

- das die in Anlage 1 festgelegten Grenzwerte Gberschreitat,
- von dem zu erwarten ist, dal es auch nach der Behandiung in der Sammelkidranlage nicht den

Mindestanforderungen nach § 7 a des Wasserhaushaitsgesetzes entsprechen wird,
- das aufschwimmende Ole und Fette enthait,
- das als Kiuhiwasser benutzt worden ist
Probenahme, Probenahmezeitraum, Messun
vorzunshmen.
12 nicht neutralisiertes Kondensat aus &ibefeverten Brennwertkessealn
13.  nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brennwertkesseln mit einer Nennleistung tber

200 kW,

gen und Untersuchungen sind entsprechend Anlage 2

Nr. 10 Buchst. b werden auf der Grundlage von

(3) Die Einleitungsbedingungen nach Absatz 2
zelnen Anschiuflpflichtigen oder im Rahmen der Sonder-

Abs. 2 Nr. 11 .V.m, Anlage 1 gegeniber den ein
vereinbarung festgelegt.

{4) Uber Absatz 3 hinaus kannen die Stadtwerke in Einleitungsbedingungen auch die Einleitung von
Abwasser besanderar Art und Menge ausschlielen oder von besonderen Voraussetzungen abhangig
machen, soweit dies zum Schutz des Betriebspersonals, der Entwésserungsaniage ader zur Ertllung
der fiir den Betrieb der &ffentlichen Entwésserungsanlage geltenden Vorschriften, insbesondere der Be-
dingungen und Auflagen des den Stadtwerken erteilten wasserrechtlichen Bescheides erforderlich ist.
Im Einzeffall kénnen weitzre Frachtbegrenzungen fiirr Schadstofie nach Abs, 2 Nr. 11 festgelegt werden.



(5) Die Stadtwerke kénnen die Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 und 4 ney festlegen, wenn die Ein-
leitung von Abwasser in die ¢ffentliche Entwasserungsanlage nicht nur vortibergehend nach Art oder Menge

(6) Die Stadtwerke kdnnen die Einleitung von Stoffen im Sinn der Absétze 1 und 2 zulassen, wenn der
Verpflichtete Vorkehrungen trifft, durch die die Stoffe ihre gefshrdende oder schadigende oder den Betrieb
der offentlichen Entwésserungsaniage erschwerende Wirkung verlieran. In diesem Fall hat er den Stadt-
werken eine Beschreibung nebst Planen in doppelter Fertigung vorzulegen. Die Stadtwerke kénnen die
Einleitung der Stoffe zulassen, erforderlichenfalls nach Annhdrung der fir den Gewasserschutz zustdndigen

Sachverstandigen.

(Ba) Leitet der Grundstiickseigentimer Kondensat aus dlbefeuerten Brennwertanlagen oder aus gasbe-
feuerten Brennwertaniagen tber 200 kW in die Entwasserungsanlage ein, ist er verpflichtet, das Kondensat
Zu neutralisieren und den Stadtwerken Uber die Funktionsfahigkeit der Neutralisationsaniage jahrlich eine A
Bescheinigung des zustandigen Kaminkehrermeisters vorzulegen.

(7) Besondere Vereinbarungen zwischen den Stadtwerken und einem Verpflichteten, die das Einieiten
von Stoffen im Sinn des Absatzes 1 durch entsprechende Vorkehrungen an der dffentlichen Entwasserrungs-

anlage ermdgiichen, bieiben varbehaiten.

(8) Wenn Stoffa im Sinn des Absatzes 1 in eine Grundstﬁcksenbﬂésserungsanfage ader in die éffentiiche
Entwasserungsanlage gelangen, sind die Stadtwerke sofart zu verstindigen.

§ 16 Abscheider

(1) Sofern mit dem Abwasser Leichtfiitssigkeiten, wie z.B. Benzin, Benzol, Ole oder Fette mitabge-
schwemmt werden kénnen, sind in die Grundstucksentwésserungsanlage Abscheider einzuschaiten und

insoweit ausschlielllich diese zu benutzen.

(2) Die Abscheider missen in regeimaBigen Zeitabstanden und bei Bedarf entleart werden. Die Stadtwerke
kénnen den Nachweis der ordnungsgemaien Entleerung verlangen. Das Abscheidegut ist schadios zu

entsorgen,

§ 17 Untersuchung des Abwassers

(1) Die Stadtwerke kénnen ber die Art und Menge des eingeleiteten oder einzuleitenden Abwassers
Aufschiull verlangen. Dies gilt insbesondere fur die Einleitung des Abwassers aus Gewerbe- und Industrie-
betrieben hinsichtiich der Parameter in § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 11. Dazu kdnnen vom Grundstickseigen-
timer bzw. vomn Benuizer der Grundstiicke in zeitlichen Abstdnden, die von den Stadtwerkan bestimmt
werden, Untersuchungen auf Parameter, Stoffe bzw. Stoffgruppen, die geman § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 11

in Anlage 1 genannt sind, verfangt werden.

Die Untersuchungshaufigkeit ist in Anlage 3 festgelegt. Die Untersuchungen sind vom Grundstlckseigen-
timer bzw. Benutzer der Grundstiicke auf deren Kosten durchfihren zu lassen. Zur Untersuchung Ver-
pilichtete kénnen sich zur Erfullung der Pfiichten Dritter bedienen. Die Untersuchungsergebnisse sind in
einem Betriebstagebuch aufzunehmen, das den Erfordernissen des §4 Abs, 2 Satz 1 der Verordnung zur
Eigentberwachung von Abwasseranlagen (AbwassereigenUberwachungsvercrdnung - AbwEV -) vom

08. Dezember 1990 (GVBI. S, 387) in der jeweils geltenden Fassung entspricht. Das Betriebstagebuch

ist den Stadtwerken auf Verlangen, unabhangig davon zum 01. Februar eines Jahres, zur Einsichtnahme
vorzutegen. Bevor erstmalig Abwasser eingeleitet oder wenn Art oder Menge des eingeleiteten Abwassers
gedndert werden, ist den Stadtwerken auf Verlangen nachzuweisen, dai das Abwasser keine Stoffe ent-

héit, die unter das Verbot des § 15 fallen.



(2) Die Stadtwerke kénnen eingeleitetes Abwasser jederzsit, auch periodisch auf Kostan des Grund-
stiickseigentUmers untersuchen lassen. Auf die Uberwachung wird in der Regel verzichtet, soweit fiir die
Einleitung in die Sammelkanalisation eine Genehmigung nach Art. 41 ¢ BaywaG vorliegt und die dafir
vorgeschriebenen Untersuchungen, insbesondere nach der Abwassereigenﬂbenvachungsverordnung in
der jeweils geltenden Fassung, ordnungsgeman durchgeitihrt und den Stadiwerken vorgelegt werden, Die
Stadtwerke kénnen verlangen, dald die nach § 12 Abs. 3 eingebautan Ubemachungseinrfchmngen ord-

nungsgemal betrieben und die Mellergebnisse vorgelegt werden.

(3) Die Beauftragten der Stadtwerke und die Bediensteten der fir die Gewdsseraufsicht zustandigen
Behorden kénnen die anzuschiieRenden oder die angeschlossenen Grundstiicke betreten, wenn dies zur
Durchfihrung der in den Abs&tzen 1 und 2 vorgesehenen Malnahmen erforderlich ist.

§ 18 Haftung

(1) Die Stadtwerke haften unbeschadet Abs. 2 nicht firr Schéaden, die auf solchen Betriebsstdrungen be-
ruhen, die sich auch bei ordnungsgemafer Planung, Ausflhrung und Unterhaitung der Entwisserungs-
einrichtung nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch far Schaden, die durch Rickstau her-

vorgerufen werden.

(2) Die Stadtwerke haften fur Schaden, die sich aus dem Beniitzen der offentlichen Entwasserungs-
aniage ergeben, nur dann, wenn einer Person, deran sich die Stadiwerke zur Erittllung ihrer Verpflichtungen

bedienen, Vorsatz oder Fahridssigkeit zur Last fallt.

(3} Der Grundstickseigentiimer und die Benutzer haben fir die ordnungsgemafie Benutzung der offent-
lichen Entwasserungsanlage einschiielilich des Grundstilcksanschlusses zu sargen.

{4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sondervereinbarung zuwiderhandeit, haftet den
Stadtwerken {tr alle ihnen dadurch entstehenden Schiden und Nachteile. Dasselbe gilt far Schaden und
Nachteile, die durch den mangethaften Zustand der Grundstlicksentwasserungsaniage verursacht werden.

Mehrera Verpflichtete haften als Gesamtschuldner,

§ 19 Grundstiicksbenutzung

(1) Der Grundstiickseigentimer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschiiellich Zu-
behdr zur Ableitung von Abwasser Ober sein im Entsorgungsgebist liegendes Grundsttick sowie

sonstige Schutzmafinahmen unentgeltlich zuzuiassen, wenn und soweit diese Malnahmen fir die
drifiche Abwasserbeseitigung erforderfich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundsticke, die an die sffent-
liche Entwésserungsanlage angeschlossen oder anzuschliefien sind, die vom Eigentlimer im wirt-
schaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum Anschlud vorgesehenen Grundstiick
genutzt werden oder fir die die Méglichkeit der drilichen Abwasserbeseitigung sonst wirtschattlich vorteil-
haft ist. Die Verpfiichtung entf&lit, soweit die Inanspruchnahme der Grundstiicke den Eigentimer in un-

Zumutbarer Weise belasten warde.

(2) Der Grundstiickseigentiimer ist rechizeitig Uber At und Umfang der beabsichtigten Inanspruch-
nahme seines Grundstiicks zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstickseigentimer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der
bisherigen Stelle fiir ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung haben die Stadtwerke
zu tragen, soweit die Einrichtungen nicht ausschliefllich der Entsorgung des Grundstiicks dient.

(4) Die Absatze 1 bis 3 gelten nicht filr dffentliche Verkehrswege und Verkehrsflachen sowie fur
Grundstiicke, die durch Planfeststellung fiir den Bau von 6ffentiichan Verkehrswegen und Verkshrs-

flachen bestimmt sind.



§ 20 Ordnungswidrigkeiten
Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbufle belegt werden, wer
1. den Vorschiiften (iber den Anschlufi- und Benutzungszwang (§ 5) zuwiderhandelt,

einederin§ 10 Abs. 1,§ 11 Abs. 1, § 12 Abs. 4 und 5 und § 17 Abs. 1 festgelegten Melde, Aus-

2.
kunits- oder Vorfagepflichtan verletzt,

3. entgegen § 10 Abs. 3 vor Zustimmung der Stadiwerke mit der Herstellung oder Anderung der
GrundstGcksentwésserungsaniage beginnt,

4.  entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwasser in die éffentliche Entwasserungsanlage

ginleitat,

§ 21 Anordnungen fiir den Einzelfall, Zwangsmittel

(1) Die Stadtwerke kdnnen zur Erfiillung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen An-
ardnungen fir den Einzelfall erlassen. '

(2) Far die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens oder
Unterlassens geiten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungs- und Vollstrackungsgesetzss.

§ 22 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2002 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten alle bisherigen Satzungen aufter Kraft.

Schwarzenbach a.d. Saale, den 29. November 2001

Stadt Schwarzenbach a.d. Saale
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Anlage 1 zur Entwésserungssatzung der Stadtwerke Schwarzenbach/Saale -EWS-

Das Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben darf keine héheren Konzentrationen an absetzbaren
Stoffen, anorganischen oder organischen Stoffen, wie nachstehend aufg

bzw. keine hdhere Temperatur aufweisen:

a)

b)

c)

Allnoemeine Parameter

Absetzbare Stoffe (0,5 Stunden Absetzzeit) : 1 mi/l

Temperatur; <35°C
PH-Wert: 6,5 - 8,0

Anorganischea Stoffe {geldst)

Stickstoff aus Ammonium und Ammoniak

{NHa-N+NHs-N)
Cyanid, durch Chlor zerstérbar (CN)
Cyanid, gesamt

Chior, frei (Clz)

Fluorid (F}

Nitrit (NOz2-N)

Sulfat (SQa)

Suifit (8)
Phosphorverbindungen (P)
Arsen (As)

Barium (Ba)

Blei (Pb)

Cadmium {Cd)

Chrom gesamt (Cr)

Chrom |V als Chromat (CrQs)
Cobalt (Co)

Kupfer {Cu)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Selen (Se)

Siiber {Ag)

Zinn (Sn)

Zink (Zn)

Crganische Stoffa
Chemischer Sauerstoffbedarf CSB

bis 250 m*Tag

von 251 bis 500 m*Tag
van 301 bis 1.000 m¥Tag
von 1.001 bis 1.500 m*/Tag
von 1.501 bis 2.000 m® Tag
ab 2.000 m*Tag

Biochemischer Sauerstoffbedarf BSBs
bis 250 m*Tag

von 251 bis 500 m¥Tag

von 501 bis 1.000 m*/Tag

von 1.001 bis 1.500 m¥Tag

von 1.501 bis 2.000 m® Tag

ab 2.000 m¥Tag

200 mg/l
1 mgf/l
20 mg/l
0,5 mg/!
20 mg/l
10 mg/i
600 mg/l
2 mg/!
15 mgfl
1 mgf/l
10 mg/l
2 mgfl
0,5 mg/l
2 mg/l
8,5 mg/!
5 mg/l

2 mgh

1 mgfi
0,05 mg/i
1 mgh

2 mg/l

5 mgfi

5 mg/l

10.000 mg Oz!
5.000 mg 0«1
2.500 mg 02/
2.000 mg 02/
1.500 mg 02/l
1.000 mg 0/

5.000 mg 02/
2.500 mg Qa1
1.250 mg 02/1
1.000 mg 0z/I
750 mg 02/
500 mg Q21

efthnt, in der Stichprobe enthalten



Verseifbare Ole, Fette und Fettssuren 250 mg/l

Kohlenwasserstoffe

- direkt abscheidbar DIN 1999

(DIN 38409 Teil 19) beachten (z.B. aus Leichtflissigkeitsabscheidern)
- gesamt (DIN 38409 Teit 18)

{z.B. aus Emulsionsspaltanlagen) 20 mg/l
Wasserdampffliichtige, halogenfraie
Phenole (CsHsOH) 100 mg/l
Adsorbierbare organisch gebundene
Halogene (AOX) verrechnet als CT 1.0 mg/l
Farbstoffe nur in einer so niedrigen Konzentration, daf der

Vorfiuter nach Einleitung des Ablaufs einer mechanisch-
biclogischen Klaranlage visuell nicht mehr gefirbt
erscheint z.B. fUr roten Farbstoff:

Extinktion 0,05 cm

Spontan sauerstoffverbrauchende
Stoffe nach DEV G 4

(17. Liefarung 1986) 100 mg#

Die Werte beziehen sich auf das Abwasser im Ablauf der auf dem Ubergabepunkt in die sffentiiche
Entwésserungsanlage vorgeschaiteten Abwasserbehandlungsanlage. Bei Fehlen einer Behandlungs-
anlage sind die Werte im Ablauf zur Kanalisation einzuhaiten. Soweit Grenzwerte in Abhangigkeit
Zur taglichen Abwassermenge festgelegt sind, wird die Abwassermenge an Tagen mit maximalem
Abwasseranfall bestimmt.

Die Werte dirfen nicht entgegen den jeweils in Betracht kommenden Regein der Technik durch Ver-
ditnnung oder Vermischung erreicht werden.

Ein Wert ist einzuhalten. Er gilt auch als singehalten, wenn die Ergebnisse der letzten fiinf durch die
Stadtwerke Schwarzenbach/Saale vorgenommenen Uberprifungen in vier Fallen diesen Wert nicht
berschreiten und kein Ergebnis diesen Wert um mehr als 100 v.H. Ubersteigt. Uberprﬂfungen, die
ldnger als drei Jahre zuriickliegen, bleiben unberticksichtigt.



Anlage 2 zur Entwésserungssatzung der Stadtwerke Schwarzenbach/Saale -EWS-

Bezlglich der Probenahme, des Probenahmezeitraums, der Messungen und Untersuchungen sind die
in der Anlage zur Allgemeinen Rahmen-Abwasser-Verwaltungsvorschriit vom 08. September 1989
(GMBL. 8. 518) in der jeweils glitigen Fassung, zuletzt geandert durch die Aligemeine Verwaitungs-
vorschrift zur Anderung der Allgemeinen Rahmen-Abwasser-Verwaltungsvorschrift Gber Mindestan-
forderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewasser vom 27. August 1991 (GMBI. S. 686), ent-
haltenen oder gleichwertigen Analysen- und Mef3verfahren zugrundezuiegen.

Zur Untersuchung ist eine qualifizierts, homogenisierie Stichprobe heranzuzishen.

Eine qualifizierte Stichprobe umfadt mindestens funf Stichproben, die in einem Zeitraum von hdchstens
zwei Stunden im Abstand von nicht weniger als zwei Minuten entnommen, gemischt werden.



Anlage 3 zur Entwiésserungssatzung der Stadtwerke Schwarzenbach/Saale -EWS-

Festlequng der Untersuchungshéaufigkeit nach § 17 Abs. {1). Satz 4 EWS

Die Untersuchungshaufigkeit wird in Abhangigkeit von der jahriichen Abwassermenge festgelegt:

bis 10.000 m3/Jahr mindestens 2 x jhriich
ven 10.001 bis 100.000 m3Jahr mindestens 35 x jahriich
Uber 100.000 m¥/Jahr mindestens 8 x jahriich

Die zu untersuchenden Parameter werden durch die Stadiwerke Schwarzenbach/Saale im Einzelfall

festgelegt.
Wochentag und Uhrzeit der Probeentnahme missen variiert werden.



